
Anleitung zum Batteriewechsel - Stand 2023 -

Blinkt die LED am Sender rot oder abwechselnd rot/grün - oder überhaupt nicht mehr - bei geöffnetem 
Fenster oder beim Öffnen / Schließen, dann sollte die verbrauchte Batterie CR 2032 / 3V ersetzt 
werden. Gleiches gilt, wenn die Abluftanlage sich ein- oder ausschaltet obwohl das Fenster geöffnet 
ist.

Bitte beachten Sie das durch schlechte Funkverbindung, z.B. Empfänger hinter Edelstahl verbaut, 
oder durch häufiges und länger geöffnetes Fenster (Lüften im Sommer) ein hoher Batterieverbrauch 
entstehen kann.

Öffnen Sie den Deckel des Senders, indem Sie mit dem beigefügten 
Schraubendreher an der kurzen Seite des Gehäuses in die kleine Nut fah-
ren und den Deckel leicht hochhebeln. Sie können die Batterie wechseln, 
ohne den Sender vom Fenster zu demontieren.

Hebeln Sie die verbrauchte Knopfzelle mit beiliegendem Schraubendreher 
aus ihrem Halter. Fahren Sie von oben mit dem Schlitz-Schraubendreher 
zwischen Kontakt und Knopfzelle und bewegen den Griff nach außen, die 
Knopfzelle springt aus ihrem Halter.

Schieben Sie die frische Knopfzelle Batterie CR 2032 / 3V unter die mes-
singfarbenen Batterie-haken ein und drücken dann die Knopfzelle nach 
unten. Achten Sie dabei auf die Polung: die Beschriftung der Knopfzelle mit 
dem + muss nach oben zeigen und lesbar sein. 

Setzen Sie den Gehäusedeckel auf das Bodengehäuse bis es einrastet. 
Der Deckel hat an einer Seite eine Nut, der Gehäuseboden einen Schlitz. 
Deckel und Boden passen also nur in einer Richtung zusammen.

Für Fragen sind wir gerne Ihre Ansprechpartner
Mit freundlichen Grüßen aus Stephanskirchen
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